Bialystok,Zj .07.2021 r.

PANSTWOWY POWIATOWY | P
[NSPEKTOR SANITARNY W BIALYMSTOKU | Urzad

15-062 Biatystok, ul. Warszawska 57A 4 - =
tel./fax (085) 73-25-091 ‘ nd |
tel, cantr. 73-25.2346 | i UL : : .. . o
] A Oy 10 | . Wojt Gminy Poswietne
‘ 8 Poswigetne 21
| Pod R ” .
=\ 18-112 Poswietne

HK.903.369.2021

Na podstawie § 22 ustep 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku przesyta okresowg ocene jakosci
wody z wodociggéw sieciowych na terenie gm. Poswietne. Na podstawie dotychczas
przeprowadzonych badan wody tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r., z punktéw
zgodnosci dla wodociggu Brzozowo Stare w ramach monitoringu parametréw grupy A i
monitoringu parametréw grupy B informuje sie, ze woda z ww. wodociggu nadaje si¢ do
spozycia przez ludzi.

W tym okresie z ww. wodociggu pobrano do badan laboratoryjnych 1 probke wody przez
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialymstoku w ramach
monitoringu parametréw grupy A, ponadto2 prébki wody w ramach kontroli wewnetrznej przez
przedsigbiorstwo wodociggowe w ramach monitoringu parametréw grupy A oraz 1 prébke wody
w ramach monitoringu parametrow grupy B. Wszystkie probki wody odpowiadaty wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Prosze¢ o przekazanie powyzszych informacji mieszkancom gminy w sposob ogdlnie
przyjety na podlegltym terenie.
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